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wg projektu instalacji

styropian 10cm
styropian 6cm

murek ozdobny
z cegły lub betonu

gres antypoślizgowy na kleju
mrozoodpornym i wodoodpornym

gres antypoślizgowy na kleju
mrozoodpornym i wodoodpornym

schody żelbetowe wg
projektu konstrukcji

ściana GK mocowana do
boku schodów od

wysokości biegu do sufitu

płyty elewacyjne z laminatu
HPL wg. wybranego systemu,
układ wg rysunków elewacji
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wyciąg znad kuchenki,
rura spiro fi 16cm

spadek w terenie zapewniający
bezpieczne odprowadzenie wody z

okolic bramy garażowej

Kuchnia
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Salon
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Pom. gosp.
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A: 5,90 m2

Pokój
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A: 12,41 m2

Garaż
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A: 23,68 m2

Kotłownia
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